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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.
WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-01 „Prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru  robót : 
„Budowa budynku stacji ratunkowej z garażem wolnostojącym GOPR

w Miedzygórzu przy ul. Śnieznej dz. Nr 146/4 ”.
1.2.
Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych ST


Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót:

· Wykonanie drenażu wokół budynków i placu,
· Wykonanie oświetlenia parkingu,

· Wykonanie parkingu, wjazdu i wejścia na posesję,

· Wykonanie ogrodzenia posesji.
1.4.
Określenia podstawowe


Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 – „Wymagania ogólne”.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                         z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.


Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).

2.
MATERIAŁY

2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części – „Wymagania ogólne”.

2.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów


Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy zastosować materiały zgodne z:

· dokumentacją projektową,

· przywołanymi instrukcjami ITB,

· właściwościami określonymi w ST-00.

Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Są to:

· wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności i wydano deklarację zgodnośc  z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

· wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych    i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

· wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczna państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi,

· wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydal oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

Materiały przed wbudowaniem, każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.

Dane charakterystyczne materiałów  i wyrobów:

Określono w ST-00 dokumentacji technicznej kosztorysowej i niniejszej specyfikacji.
3.
SPRZĘT


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.


Sprzęt ;powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

4.
TRANSPORT


Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00.


W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych towarów. 


Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu.


Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi  pracujących przy robotach rozbiórkowych.


Transport powinien być jak określono w specyfikacji bądź inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Roboty przygotowawcze
Wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu  działki poprzedzone być muszą ukształtowaniem terenu materiałem zimnym znajdującym się na terenie działki w obrębie budynków i wjazdu.
Kolejność wykonywania prac 
Po wykonaniu prac przygotowawczych należy:

- wykonać pomiary geodezyjne i wytrasować obrysy parkingów, zejść,  wjazdów oraz ustalić trasy budowy ogrodzenia,

- w obszarze wykonania oświetlenia terenu ułożyć kable oświetlenia terenu 
- ułożyć drenaż wokół budynków oraz zdrenować obszar parkingu,

- wykonać nawiezienie materiału (podłoża terenw utwardzonych,

- wykonać umocnienie skarpy za pomocą GABIONÓW, 
- wykonać utwardzenie placów wjazdów i zejścia,
- wykonać ułożenie krawężników betonowych i obramień,

- wykonać nawierzchnię z kostki granitowej 10x10,

- instalację oświetlenia wyposażyć w lampy,

- studzienki drenarskie wyposażyć w odpowiednie przekrycia,

- wykonać ogrodzenie od strony ulicy na cokole betonowym,
- wykonać ogrodzenie boczne z siatki na słupkach stalowych.

- ostatecznie uformować skarpy,

- dokonać pomiar geodezyjny  powykonawczy 

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


Ogólne zasady kontroli robót podano w  ST-00.


Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.


Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

6.1.
Kontrola jakości materiałów


Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

6.2.
Kontrola jakości wykonania robót


Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

         Sprawdzeniu podlega każdy element.

6.3.
Sprawdzenie walorów użytkowych

· po ustawieniu należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł, zamków, samozamykaczy.

Skrzydła winny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.

7.
OBMIAR ROBÓT

7.1.
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”

7.2.
Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru są jednostki podane w formularzu wyceny.
8.
ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogolne”.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.

9.2.
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

· roboty pomiarowe i przygotowawcze,

· roboty wyszczególnione w przywołanych w przedmiarze i formularzu wyceny robót podstawach wyceny – tablicach przywołanych katalogów nakładów rzeczowych,

· roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczające,
· wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami,

· oczyszczenie miejsca pracy,

· badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej.

10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami,

[2]
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.),

[3]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity – aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.

[4]
PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.

[5]
PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

[6]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

[7]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

[8]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzających do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

[9]
Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów.
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